
Valor de temperatura de PARADA del compresor. Se accede pulsando "M" hasta que el 
display indique SEt. El valor se ajusta con las teclas arriba ó abajo.
 
Para acceder a los parámetros que siguen, debe mantenerse pulsado "M" durante un 
tiempo superior a 15 segundos. Puede utilizarse esto para restringir el acceso a 
parámetros reservados a personal técnico solamente.
 

Diferencia de temperatura entre el display y un termómetro adoptado como patrón.
Ejemplo: Si el termómetro patrón marca 0.5 ºC más que el equipo, debe entrarse el 
valor 00.5 en OFF. Si el patrón marca 0.3 ºC menos que el equipo, debe entrarse -0.3
 
 

Mínimo valor de temperatura de parada del compresor que permitirá ingresar en el 
parámetro SEt arriba detallado.
 
 
 
Máximo valor de temperatura de parada del compresor que permitirá ingresar SEt. Este 
parámetro, en conjunto con el anterior acotan el rango de acceso permitido de 
temperatura de parada del compresor Ej. Con los valores mostrados en el diagrama los 
valores de SEt permitidos irán entre 2ºC y 6 ºC
 
 

Incremento de temperatura de parada sobre Set para ordenar el arranque del 
compresor. Ejemplo: Entrando en dIF el valor 01.0, el compresor volverá a arrancar 
cuando la temperatura de la leche suba 1º C de la consignada en Set.

Tiempo de marcha en minutos del agitador cuando la leche está fría.
 
 
 

Tiempo de parada en minutos del agitador con leche fría. Este parámetro junto con el 
anterior programan el ciclado del agitador para evitar la separación del producto.
 
 
 

Retardo de arranque del equipo en segundos. Al conectar el equipo ó luego de una 
detención, el microcomputador inhibirá el arranque durante el tiempo consignado en 
este parámetro. El objeto es permitir el nivelado de presiones del sistema.
 
 

Número de compresores habilitados para arrancar. Los valores posibles son 1 ó 2. Si 
el valor ingresado es 1, el compresor 2 quedará deshabilitado, indicando NO en 
MOTOR 2 condición que no podrá variarse con la tecla correspondiente.
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COMANDO ELECTRONICO PARA EQUIPO DE FRIO

No lavar con agua a más de 40°C. Desconectar durante tormentas eléctricas.
Utilizar tomacorrientes con toma de tierra. Desconectar el equipo de la red cuando se
efectúen tareas sobre el tablero eléctrico, agitador o compartimiento del compresor.
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